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Bakteriologische Analyse Untersuchungsbericht N°B- 1927-13 VI

Akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025 ( STS 495)
Priifverfahren SLMB Kp. 56 ed. 2000

Untersuchungobjekt : Trinkwasser Erhoben durch : M. Kiiderli
Herkunft : Verbandsgebiet der SWG Eingang : 25-03-13
Sutz-Laitrigen
Ordentlich
Ort der Probenahme PES Temp.° | Aerobe,mesophile | Escherichia—coliin|{ Enterokokken in
C Keimein 1 mi 100 mi 100 ml
Hauptstrasse 35 8.0 7 n.n. n.n.

Toleranzwert fiir Trinkwasser KBe*

an der Quelle 100 Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar

Im Verteilnetz 300 Nicht nachweisbar Nicht nachweisbar

* Koloniebildende Einheit

Interpretation : Die Wasserqualitit an den gepriifte Probenahmestelle entspricht den Anforderungen der Verordnung des EDI

iiber die hygienischen und mikrobiologischen Anforderungen an Lebensmittel, Gebrauchsgegensténde, Raume, Einrichtungen
und Personal vom 26.6.1995 ( Stand 27.1 2004)

Hinweis: Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. Angaben zur Messunsicherheit kénnen beim Laborleiter eingese—
hen werden, Priifmethoden ausserhalb des akkreditierten Bereiches sind mit * bezeichnet. Die Geschéftsbedingungen kénnen
angefordert werden.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiesslich auf die Probe. Dieser Bericht darf nur ais Ganzes Kopiert werden.
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